Hinweise fiir die Bauausfiihrung Legende
Eintragung der Fremdanlagen ohne Gewahr fiir Richtigkeit und Voll- .
standigkeit. Erkundung der genauen Lage bzw. értliche Einweisung — HD-Gasleitung, geplant
N durch Betreiber der Fremdleitungen sind vom Auftragnehmer vorzu-
£5 58 ¥ nehmen bzw. zu veranlassen. Die Auflagen der Betreiber sind zu be-
g @ g s g riicksichtigen. Alle nicht besonders bezeichneten horizontalen und
Acker | | g | Wiese | Acker | |§ | | Acker ve"rtlkalen chkei sind in elastischer Biegung oder.mlttels Schnitt-
krimmer auszufilhren. Abstand zu kreuzenden Leitungen
| | | | | | | | mind. 0,20 m.
Bei der Bauausflihrung sind die Bestimmungen des Denkmalschutz-
und pflegegesetzes vom 23.3.1978 (GVBI. 1978, Nr. 10, Seite 159)
zu beachten. Danach ist jeder zutage kommende archaologische
Fund unverziglich zu melden, die Fundstelle soweit als mdglich
unverandert zu lassen und die Gegenstande sorgféltig gegen
Verlust zu sichern.
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™ ° Erneuerung der Gashochdruckleitung Homburg - Rhein und der davon abzweigenden
Bogenmittelpunkt el Bg. 3° Anschlussleitungen im Abschnitt zwischen Wattenheim und HeRheim
Fremdieitungs-Nr: Planfeststellungsverfahren nach §43 EnWG - Genehmigungsplan Langsschnitt
Verweis Kreuzungsverzeichnis
76p 100% Planungslos Leitungsbezeichnung DN | DP Plan-Nr.:
5115/ M.541.00205 | Dackenheim - Heheim 500 | 40 | 10 von 28
Rohr 508,0 x 6,3 1360 ME/NE, Umhullung PE-N-n + FZM
Datum der letzten Anderung:
| | Creos Deutschland GmbH Zentrale Planauskunft
Mindestrohrdeckung/-Biegeradius 1,50 / L66m o - Malstab 1: Dokumentation und Planung (DP) Tel.: 0681/ 2106-160
inwei ffene Bauweise Q&fﬂde“ﬁm ’ Zentrale creos
Ausfihrungshinweise Y . omburg
: Topographie: - 11/2022 500/100 | vei: osse sesso Strungsannahme
Plotdatum: Fax.: 06841 9886-122 Tel.: 0800/ 0800577
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